WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE | Numer kodowy probki:
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 00725/2023/P/
Numer sprawy:
HKL.9052.1.00725.2023
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 Data sporzadzenia sprawozdania
tel. 620 80 01-06 wew. 691; 692; 633; 2023-02-23
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Data pobrania / dostarczenia prabki 2023.02.20/ 2023.02.20
Migjsce pobrania prbki dom prywatny, Czarno wo.
Pochodzenie probki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki kran w budynku
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiclogiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Prabka pobrana przez pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regufowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2023.02.20 - 2023.02.23
Stan probki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium penosi odpowiedzialnosé za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza infarmacjami dostarczorymi przez klienta.
Dane doslarszone przez klienta wyrdzniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik Niepewnosc Warlosc
parametryczna®

1 1Ogolna liczba PN-EN ISO 8222: 2004 itk 6 3-14 -
mikroorganizméw w 1 ml wody Metoda ptytek lanych, podtoze
wtemp. 22°C - agar 2 ekstraktem

drozdzowym

2 |Liczba bakierii grupy coliw | PN-EN [SO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
100 ml wody

3 |Liczba bakterii Escherichia PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
coli w 100 ml wody

4 |Liczba enterokokdow FN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - 0
(paciorkowce kalowe) w 100
ml wody

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 7 dria 7 grudma 20171, (Dz, U, 2017, poz. 2294)

Niepewnosc rozszerzona zostala oszacowana przy poziomie ufnosci okoto 95 % i wspotczynniku rozszerzenia K=2.
Lakoratorium nie podaje niepewncéci w przypad<u uzyskania wynikéw dla metod mikrobiclegicznych: 0" lub .nie wykryto™ oraz dla wynikéw pecawanych
ze znakiem < lub > {poniZe| lub powyze|).

Adnotacje:
Wiersz 1 Wartoéé parametryczna: bez nieprawidtowych zmian. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do otrzymanej prébki. Stronaiz2

Bez pisemnej zgedy laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.



Sprawozdanie z badar mikrobiologicznych wody nr HKL 01046/2023
QOsoba autoryzujgca:

mgr Anna Siewierska Puchlerska
starszy asystent

Sprawozdanie z badan zostalo sporzadzone w postaci elekironicznej i podpisane kwalifikawanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujgcej. Wydruk jest informacija o w/w sprawozdaniu z badar laboratoryjnych.

Wyniki badar odnosza sig wylacznie do otrzymanej prébki. Strona2z2
Bez pisemne| zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE

ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79
tel. 620 90 01-06 wew. 631; 632; 633;

Numer kodowy prébki:
00725/2023/P/

Numer sprawy:
HKL.9052.1.00725.2023
Data sporzadzenia sprawozdania
2023-02-22

\\\\\\\\\HIII'[I?I?’ PCA

POLSOIE CERTags
AxReneracr

S |

g

BAGANIA |

AB 537

Data pobrania / dostarczenia probki
Miejsce pobrania prooki
Pochodzenie prdbki

Punkt pobraria probki

Zleceniodawca

Sprawozdanie z badan fizykochemicznych wody
Nr HKL 01045/2023

2023.02.20/ 2023.02.20

dom prywatny, Czamowo.

wodoaciag publiczny (P)

kran w budynku

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

Probka pobrana przez
Cel badania
Badania wykonano w dniach

Stan prébki

pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.

celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie

2023.02.20 - 2023.02.21

bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponos! odpowiedzialnosc za wszystkie informac e przedstawione w sprawozdaniu, poza informaciami dosiarczonymi przaz klienta.

Dane dostarczone przez klienta wyrczniono kursywa | pogrubdionym drukiem.

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewnosé Wartosé
parametryczna®
Wskazniki fizyczne
1 | Metnogc PN-EN I1SO 7027-1: 2016 NTU 0.38 +/-0.07 -
pkl.5.3
2 | Barwa(Pt) PN-EN SO 7887 2012 mg/l 53 +i-1
metoda D
3 | Zapach wtemp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - nie stwierdzono “
Z dnia 16.02.2009 obcego zapachu
4 I pH PN-EN [SQ 10523:2012 7.6 +/-0,2 8,5-9,5
5 | Przewodnosc elekiryczna PN-EN27888:1939 HS/em 512 +-20 2500

wiasciwaw temp.25°C

o~

6 | Smak w ternp. 23+/-2°C

PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia
25.03.2010

nie stwierdzono
abcego smaku

" Rozporzadzenie Ministra Zorowiz z ania 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscia rozszerzona {+/-) orzy poziomie ufnodci okolo 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2 Niepewnasé nie uwzglednia

alapu pohieramia probek.

Rezultat- zmierzona wartosc znajduigea sie poza za<resem pemiarowym akredylowane] metody. Wyrazony est w formie <luo> {"ponizej” lub "powyze]”),
a podawena niepewnosc rozszerzona (+/-) adnosi sie do dolnej lub gomej granicy tegn zakresu.

Adnotacje:

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do otrzymane] prabki.
Bez pisemne] zgody laboratorium sprawozdania z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Stronai1z2




Sprawozdanie z badar fizykochemicznych wody nr MKL 01045/2023

Wiersz 1 Wartos¢ parametryczna :akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian .Zalecany zakres wartosci do
1,0NTU.

Wiersz 2 Wartos¢ parametrycznarakceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian,wartosé pozadana w kranie
konsumenta do15mgPY/

Wiersz 3 Wartos¢ parametryczna:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

Wiersz 4 Temperatura badane] prébki woedy wynosila 16,8°C.

Wiersz 5 Temperaiura badanej probki wody wynesita 10,2°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury.

Wiersz 6 Wartoéc parametryczna:akceplowalny przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian

(Osoba autoryzujaca:

mgr Halina Dgbrowska
Starszy asystent

Sprawozdanie z badan zostalo sporzadzone w postaci elektroniczne] | podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym cartyfikatem osoby autoryzujgcej. Wydruk jest informacig o wiw sprawozdaniu z badan laboratoryjnyen,

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do otrzymanej prébki. Strona 2z 2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodci.



