WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE

ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79

Numer kodowy probki:
00843/2023/P/

Numer sprawy:
HKL.9052.1.00843.2023

Data sporzadzenia sprawozdania

tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2023-03-02
rp[:/_\‘ Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych wody
P tov e Nr HKL 01208/2023
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BADANIA

AB 537
Data pobrania / dostarczenia probki 2023.02.27 1 2023.02.27
Miejsce pobrania prébki Dom Pomocy Spotecznej BETANIA, Stanistawowo
Pochodzenie prébki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania prébki kran w kuchni
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Probka pobrana przez pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2023.02.27 - 2023.03.02
Stan probki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie prabki

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyr6zniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik Niepewnosc Wartosé
parametryczna*
1 |Ogédlna liczba PN-EN ISO 6222: 2004 jtk 3 1-10 -
mikroorganizméw w 1 ml wody Metoda ptytek lanych, podtoze
w temp. 22°C - agar z ekstraktem
drozdzowym
2 |Liczba bakterii grupy coliw | PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
100 ml wody
3 |Liczba bakterii Escherichia PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
coli w 100 ml wody
4 |Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - 0
(paciorkowce katowe) w 100
ml wody

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Niepewno$c¢ rozszerzona zostala oszacowana przy poziomie ufnosci okoto 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Laboratorium nie podaje niepewnosci w przypadku uzyskania wynikéw dla metod mikrobiologicznych: ,0” lub ,nie wykryto™ oraz dla wynikéw podawanych

ze znakiem < lub > (ponizej lub powyzej).

Adnotacje:

Wiersz 1

Wartoé¢ parametryczna: bez nieprawidtowych zmian. Zaleca sie, aby ogéina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

100 jtk/1Tml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Strona1z2




Sprawozdanie z badar mikrobiologicznych wody nr HKL 01208/2023

Osoba autoryzujaca:

mgr Malgorzata Jedrzejewska
Starszy asystent o e

Sprawozdanie z badan zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem' elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacija o w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Wyniki badarn odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej probki. Strona2z2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badari nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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BADAKIA

AB 537
Data pobrania / dostarczenia prébki 2023.02.27 1 2023.02.27
Miejsce pobrania probki Dom Pomocy Spolecznej BETANIA, Stanistawowo
Pochodzenie probki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki kran w kuchni
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Probka pobrana przez pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze requlowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2023.02.27 - 2023.02.28
Stan probki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewnos¢ Warto$¢
parametfryczna*
Wskazniki fizyczne
1 [Metnosé PN-EN ISO 7027-1: 2016 NTU <0,20 - -
pkt.5.3 (0,20+/-0,04)
2 |Barwa(Pt) PN-EN 1SO 7887:2012 mg/I 5 +/-1 -
metoda D
3 [Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - nie stwierdzono - -
z dnia 16.02.2009 obcego zapachu
pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,3 +/-0,1 6,5-9,5
Przewodno$é elektryczna PN-EN27888:1999 uS/cm 746 +/-30 2500
wlasciwaw temp.25°C
6 |Smak wtemp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia - nie stwierdzono - -
25.03.2010 obcego smaku

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscia rozszerzong (+/-) przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.Niepewnos¢ nie uwzglednia
etapu pobierania prébek.

Rezultat- zmierzona wartos¢ znajdujaca sie poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrazony jest w formie <lub> ("ponizej" lub "powyzej"),
a podawana niepewnos¢ rozszerzona (+/-) odnosi sie do dolnej lub gérnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki. Strona1z2
Bez pisemnej zgody faboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5
Wiersz 6

Sprawozdanie z badan fizykochemicznych wody nr HKL 01207/2023

Warto$¢ parametryczna :akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian .Zalecany zakres wartoéci do
1,0NTU.

Wartos¢ parametryczna:akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,wartosé pozadana w kranie
konsumenta do15mgPt/

Warto$¢ parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian
Temperatura badanej prébki wody wynaosita 16,2°C.
Temperatura badanej prébki wody wynosita 12,3°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury.

Warto$¢ parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Osoba autoryzujaca:

mgr Halina Dabrowska
Starszy asystent

Sprawozdanie z badar zostato sporzadzone w postaci elekironicznej i podpisane kwallifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacja o w/w sprawozdaniu z badar laboratoryjnych.

Wyniki badar odnosza sig wytacznie do otrzymanej prébki. Strona2z2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



