WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE | Numer kodowy prébki:
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 02459/2023/P/
Numer sprawy:
HKL.9052.1.02459.2023
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 Data sporzadzenia sprawozdania
tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2023-05-29
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Data pobrania / dostarczenia prébki 2023.05.24/2023.05.24
Miejsce pobrania prébki Szkola Podstawowa, Pomiechowek ul. Nasielska 3
Pochodzenie probki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania prabki kran w kuchni
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Prébka pobrana przez pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2023.05.24 - 2023.05.27
Stan proébki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan

] — ] L_
1 | Ogédlna liczba PN-EN ISO 6222: 2004 jtk 4
mikroorganizméw w 1 ml wody Metoda plytek lanych, podtoze
w temp. 22°C - agar z ekstraktem
drozdzowym
2 | Liczba bakterii grupy coliw | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
100 ml wody (test Colilert)
3 |Liczba bakterii Escherichia | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
coli w 100 ml wody (test
Colilert)
4 | Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 = 0
(paciorkowce katowe) w 100
ml wody

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Niepewnos¢ rozszerzona zostala oszacowana przy poziomie ufnosci okoto 95 % i wspdlczynniku rozszerzenia k=2,
Laboratorium nie podaje niepewnosci w przypadku uzyskania wynikdw dla metod mikrobiologicznych: ,0” lub ,nie wykryto” oraz dla wynikéw podawanych
ze znakiem < lub > (ponizej lub powyZej).

Adnotacje:
Wiersz 1 Wartos¢ parametryczna: bez nieprawidtowych zmian. Zaleca sig, aby ogoéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do otrzymanej prébki. Strona1z2

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.






Sprawozdanie z badar mikrobiologicznych wody nr HKL 03536/2023
Osoba autoryzujaca:

mgr Anna Siewierska Puchlerska
starszy asystent

Sprawozdanie z badar zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujgcej. Wydruk jest informacja o w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Wyniki badar odnosza sig wytgcznie do otrzymanej probki. Strona2z2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.






WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE

ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79
tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693;

Numer kodowy prébki:
02459/2023/P/

Numer sprawy:
HKL.9052.1.02459.2023
Data sporzgdzenia sprawozdania
2023-06-13

Data pobrania / dostarczenia probki

Poizmie CINTAUM
Buminyracs

©

HADANIA

AB 537

Miejsce pobrania probki

Pochodzenie prébki

Punkt pobrania probki

Zleceniodawca

Prébka pobrana przez

Cel badania

Badania wykonano w dniach

Stan probki

2023.05.24/ 2023.05.24

\ l

| [Sle}

Il 7zt

Szkota Podstawowa, Pomiechowek ul. Nasielska 3

wodocigg publiczny (P)

kran w kuchni

Sprawozdanie z badan ﬂzy‘kochemicznych wody

| Nr FKL 03535/2023
2043 -GG

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.

celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie

2023.05.24 - 2023.06.07

bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

Dane dostarczone przez klienta wyrdzniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewnos¢ Wartos¢
parametryczna*
Wskazniki fizyczne
1 | Metnose PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 NTU <0,20 = -
pkt.5.3 (0,20+/-0,04)
2 |Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887.2012 mg/l 5 +-1 -
metoda D
3 |Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - nie stwierdzono - -
z dnia 16.02.2009 obcego zapachu
4 |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.5 +/-0,2 6,5-9,5
5 [Przewodnos¢ elektryczna PN-EN27888:1999 pS/cm 517 +/-21 2500
wiasciwa w temp. 25°C
6 | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia = nie stwierdzono - -
25.03.2010 obcego smaku
Wskazniki chemiczne
7 |Utlenialnos$¢ z KMnO4 PN-EN ISO 8467:2001 mg/l <0,50 - 5,0
(0,50+/-0,08)
8 | Amoniak (jon amonu) PN-EN ISO 14911:2002 mgl/l <0,10 - 0,50
(0,10+/-0,02)
9 | Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/| <0,0086 - 0,50
(0,006+/-0,001)
10 [ Azotany (N) PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/| 13,8 +/-1,4 50
Whyniki badan odnoszg sig wytacznie do otrzymanej prdbki. Strona12z3

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.




Sprawozdanie z badar fizykochemicznych wody nr HKL 03535/2023

11 | Chlorki (N) PN-EN I1SO 10304-1:2009 mg/l 9,9 +/-0,7 250
12 | Zelazo PN-ISO pg/l 40 +/-4 200
6332:2001+Ap1:2016-06
13 | Mangan PN-EN SO 15586:2005 ug/l 10,3 +-1,8 50
14 [ X Chlorynéw i chloranow PN-EN 1SO 10304-4 : 2002 mg/l <0,050 - 0,700
{0,050+/-0,011)
15 | Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 pg/l <3,0 - 10
(8,0+/-0,5)
16 | Glin PN-EN ISO 12020:2002 pg/l <20 5 200
rozdz.3 (20+/-4)
17 | Otéw PN-EN I1SO 15586:2005 ug/l <1,0 = 10
(1,0+/-0,2)
18 |Kadm PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <0,3 = 5
(0,3+/-0,1)
19 | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <2,0 = 20
(2,0+/-0,4)
20 | Miedz PN-EN ISO 15586:2005 mg/l <0,010 - 2,0
(0,010+/-0,001)
21 |Chrom PN-EN -1233:2000.rozdz.4 ug/l <5,0 = 50
(5,0+/-0,8)
22 |Rteé (N) PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 ug/l <0,10 = 1,0
(0,10+/-0,02)
23 | Arsen (N) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 pg/l <1,0 - 10
(1,0+/-0,2)
24 [ Selen PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <2,0 - 10
(2,0+/-0,6)
25 | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <1,0 = 5
(1,0+/-0,3)
26 | Sad PN-ISO mg/l 4,6 +/-0,7 200
9964-1:1994+Ap1:2009
27 | Benzo(a)piren PB/HKL-13; wydanie 4, z dnia ug/l <0,002 = 0,010
18.02.2013 (0,002+/-0,001)
28 |2 WWA PB/HKL-13 wydanie 4 z dnia ug/l <0,003 - 0,10
18.02.2013 (0,003+/-0,001)
29 | 1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 ( z ug/l <0,25 - 3,0
wyl.pkt 6.6.2 9.3) (0,25+/-0,05)
30 | > Trichloroetenu i PN-EN ISO 15680:2008 ( z ug/l <0,50 - 10,0
tetrachloroetenu wyl.pkt.6.6.2i 9.2) (0,50+/-0,11)
31 | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/| 0,16 +/-0,02 1,5
32 | Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 37,6 +/-4,5 250
33 | Bor (N) PN-EN ISO 17294-2:2016-11] mg/l <0,10 - 1,0
(0,10+/-0,02)
34 | Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 ( z ug/l <0,10 - 0,50
wyt.pkt 6.6.219.3) (0,10+/-0,02)
(N) - badanie nieakredytowane

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscig rozszerzong (+/-) przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.Niepewnos$é nie uwzglednia
etapu pobierania prébek.

Rezultat- zmierzona warto$¢ znajdujaca sie poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrazony jest w formie <lub> ("ponize]" lub "powyzej"),
a podawana niepewno$¢ rozszerzona (+/-) odnosi sig do dolnej lub gérnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Warto$é parametryczna :akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian .Zalecany zakres wartosci do
1,0NTU.

Wiersz 1

Wyniki badar odnoszg sig wylacznie do otrzymanej prébki. Strona2z3

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci,



Wiersz 2

Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5
Wiersz 6
Wiersz 9

Wiersz 10
Wiersz 14
Wiersz 20

Wiersz 28
Wiersz 29
Wiersz 30
Wiersz 34

Sprawozdanie z badan fizykochemicznych wody nr HKL 03535/2023

Wartos¢ parametryczna:akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,warto$é pozadana w kranie
konsumenta do15mgPV/I

Wartos¢ parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Temperatura badanej prébki wody wynosita 19,8°C.

Temperatura badanej prébki wody wynosita 19,2°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensaciji wptywu temperatury.
Warto$¢ parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Warunek: [azotany]/50 +[azotyny]/3 <= 1; stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej
lub innych urzadzen dystrybuciji nie moze przekraczaé¢ wartosci 0,10 mg/l

Warunek: [azotany]/50 +[azotyny]/3 <= 1
Warto$é parametryczna:w punkcie czerpalnym u konsumenta

2 mg/l - warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna wody dla
rur miedzianych

Wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkdw: benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten,benzo(g,h,i)perylen,indeno(1,2,3-cd)piren
Wyniki potwierdzono zgodnie z " Uzupetnieniem do normy PN-EN 1SO 15680:2008, wyd.5 z dnia 02.01.2023"
Wyniki potwierdzono zgodnie z " Uzupetnieniem do normy PN-EN ISO 15680:2008, wyd.5 z dnia 02.01.2023"
Wyniki potwierdzono zgodnie z " Uzupetnieniem do normy PN-EN ISO 15680:2008, wyd.5 z dnia 02.01.2023"

Osoba autoryzujaca:

mgr Edyta Zelazko
Starszy asystent

Sprawozdanie z badan zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacja o w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Wyniki badan odnoszg sig wytacznie do otrzymanej prabki. Strona3z3
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.






WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE | Numer kodowy probki:
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 02459/2023/P/
Numer sprawy:
HKL.9052.1.02459.2023
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 Data sporzgdzenia sprawozdania
tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2023-05-26

Sprawozdanie z badan fizykochemicznych wody

Nr HKL 03540/2023
Data pobrania / dostarczenia probki 2023.05.24/ 2023.05.24
Miejsce pobrania prébki Szkola Podstawowa, Pomiechowek ul. Nasielska 3
Pochodzenie probki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki kran w kuchni
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Prébka pobrana przez pracownika PSSE w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2023.05.24 - 2023.05.25
Stan proébki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.

PN-80/C-04603/01

(N) - badanie nieakredytowane
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscia rozszerzona (+/-) przy poziomie ufno$ci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.Niepewnos$¢ nie uwzglednia
etapu pobierania prébek.

Rezultat- zmierzona warto$¢ znajdujaca sig poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrazony jest w formie <lub> ("ponizej" lub "powyzej"),
a podawana niepewno$¢ rozszerzona (+/-) odnosi sie do dolnej lub gérnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:
Wiersz 1 Norma wycofana z rejestru Polskich Norm bez zastapienia
Osoba autoryzujgca:

mgr Halina Dgbrowska
Starszy asystent

Sprawozdanie z badan zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacijg o w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Wyniki badan odnoszg sig wyltacznie do otrzymanej prébki. Strona1z1
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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ODDZIAL LABORATORYJINY sprawozdania z badan:
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Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim, ul. Chemikéw 6, 05-100 Nowy Dwor Maz.

Probke pobral/dostarczyl: przedstawiciel PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim
Data przyjgcia probki do badan: 24.05.2023 r.

Nr laboratoryjny probki: BP/2459/P/2023

Data wykonania badan: 24 — 29.05.2023 r.

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzezen

Probka do czasu rozpoczgcia badan przechowywana byta w obnizonej temperaturze

Opis probki (zgodnie z protokolem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokotu: -

Nr probki: oznakowanie probki przez probkobiorce ZL 02524/2023 / NDM2
Nazwa probki: probka wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu publicznego
Cel badania: probka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa

Data pobrania: 24.05.2023 r.

Miejsce 1 punkt pobrania: Szkota Podstawowa, ul. Nasielska 3, Pomiechéwek — kran w kuchni

Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do otrzymanej probki. Strona 1 z 4
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badafi nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR BP/2459/P/2023

Rezultaty badan prébki nr BP/2459/P/2023

Ip. Oznaczany zwigzek Rezultaty badan [ug/] Warto$¢ parametryczna [ug/l]
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 6 z dnia 01.03.2023, technika GC/MS/MS

1. |Tabela 1 <LOQ(LOQ+U) 0,10*

2. | Suma pestycydow - 0,50

* Wartos¢ stosuje si¢ do kazdego poszczegolnego pestycydu. Dla aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartoé parametryczna wynosi 0,03 pg/l.

Niepewno$¢ pomiaru zwigzana z pobieraniem probki nie zostata uwzglgdniona w niepewnosci rozszerzone;.

Rezultaty badan — zmierzona warto$¢ znajduje sig poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody.

LOQ — granica oznaczenia iloSciowego zastosowanej metody badan

U — niepewno$¢ rozszerzona (wspétczynnik rozszerzenia k=2 zapewniajacy poziom ufnosci okoto 95%)

<LOQ (LOQ + U) — nie wykryto pozostatosci na poziomie réwnym lub wyzszym od granicy oznaczenia ilosciowego
zastosowanej metody

Warto$¢ parametryczna - najwyzsze dopuszczalne stgzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294.

Suma pestycydéw — suma poszczegdlnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo zgodnie

z rozporzadzeniem j.w.

Osoba autoryzujgca:
asystent

mgr lwona Wenio
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki. Strona 2z 4
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badaii nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci



Tabela 1. Rezultaty badan

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR BP/2459/P/2023

Rezultat badania

Rezultat badania

L.p. Oznaczany zwigzek <LOQ (LOQxU) L.p. Oznaczany zwigzek <LOQ (LOQxU)
[ng] [ngA]

1. Aklonifen <0.010 (0.010 + 0.005) 63. Fensulfotion < 0,010 (0,010 + 0,005)
2. Alachlor <0.010(0.010 £+ 0.004) 64. Fentoat <0,010 (0,010 + 0,001)
3. Aldryna < 0.009 (0.009 + 0.001) 65. Fluchloralina <0,010(0,010+ 0.001)
4 Antrachinon <0.010(0.010 + 0.001) 66. Flucytrynat <0,010(0,010+0,001)
5. Atrazyna <0.010(0.010 + 0,003) 67. Flufenacet <0,010(0,010 % 0,004)
6. Azakonazol < 0,010 (0.010 % 0.003) 68. Flumioksazyna <0,010(0,010 + 0.003)
i Azinfos etylowy < 0,010 (0,010 + 0.005) 69. Fluopyram < 0,020 (0,020 + 0,008)
8. Azoksystrobina <0.010 (0.010 + 0.002) 70. Flurprimidol <0,010(0,010 + 0,004)
9. Beflubutamid <0.010 (0.010 + 0.005) 71. Flusilazol < 0,010 (0,010 + 0,004)
10. Benalaksyl i benalaksyl-M <0.020 (0.020 + 0.002) 72. Fosfamidon <0,010(0,010 + 0.004)
11. Benzowindiflupyr < 0.010(0.010 £ 0.005) 73. Fozalon <0,010(0,010+0,001)
12. Biksafen <0.010(0.010 + 0.004) 74. HCH-alfa <0,010(0,010+0,001)
13. Bitertanol <0.010(0.010 £+ 0.004) 75. HCH-bcta <0,010(0,010 + 0,004)
14. Boskalid <0.010(0.010 £ 0.003) 76. HCH-dclta <0,010(0,010 + 0,004)
15. Bromofos metylowy <0.010 (0.010 + 0.001) 77. HCH-gamma (Lindan) <0,010(0,010 + 0,005)
16. Bromopropylat <0.010(0.010 + 0.001) 78. Heptachlor < 0,009 (0.009 + 0.001)
17. Bupirymat <0.010(0.010 £ 0.001) 79. Heptachloru epoksyd-cis < 0,009 (0,009 + 0,001)
18. Butachlor < 0,010 (0,010 + 0.005) 80. Heptachloru epoksyd-trans < 0,009 (0,009 + 0,001)
19. Chinalfos <0.010(0.010 £ 0.004) 81. Heptenofos < 0,010 (0,010 + 0.004)
20. Chinoksyfen < 0,010 (0,010 £ 0,005) 82. Indoksakarb < 0,010 (0,010 + 0,004)
21, Chlorfcnson <0.010 (0.010+ 0.001) 83. Tprodion < 0,010 (0,010 + 0,004)
22. Chlorfenwinos < 0.010 (0.010 + 0.004) 84. Izofenfos metylowy <0,010 (0,010 + 0,001)
23. Chlormefos <0.010(0.010 + 0.001) 85. Izoprokarb <0.010(0.010 + 0,003)
24. Chlorotalonil < 0.010 (0.010 £ 0.001) R6. Izopyrazam <0.010(0.010 £ 0,004)
25. Chlorprofam < 0,010 (0,010 + 0.005) 87. Kadusafos < 0,010 (0,010 £ 0,001
26. Chlorpyrifos < 0,010 (0.010 £ 0.001) ]8. Klomazon < 0.010 (0,010 % 0.003)
27. Chlorpyrifos metylowy < 0,010 (0.010 + 0,005) 89. Krezoksym metylowy < 0.010 (0,010 + 0,004)
28. Chlortal-dimetyl < 0,010 (0,010 + 0,004) 90. Lenacil < 0,010 (0,010 + 0,004)
29. Cyflufenamid < 0.010 (0.010 + 0.001) 91. Malation < 0,010 (0,010 + 0,004)
30. Cyhalotryna lambda i gamma < 0.010 (0,010 0.001) 92. Mandestrobina <0,010(0.010 + 0,001)
31, Cyjanofos < 0.010 (0,010 + 0.004) 93. Mepanipyrim < 0,010 (0,010 + 0,004)
32. Cyprodinil <0.010 (0,010 £ 0.001) 94. Mepronil < 0,010 (0,010 + 0,004)
33. DEET < 0,010 (0,010 £ 0.004) 95. Metalaksyl i metalaksyl M < 0,010 (0,010 + 0,004)
34. Desmetryna < 0,010 (0,010 + 0,003) 96. Metazachlor <0,010(0,010 + 0,003)
35. Diazinon < 0,010 (0,010 + 0,003) 97. Metoksychlor (DMDT) < 0,010 (0,010 + 0,001)
36. Dichlofention < 0,010 (0,010 £ 0,001) 98. Metolachlor-s i metolachlor <0.010 (0,010 + 0.004)
37. Dichloran < 0.010 (0,010 + 0.004) 99. Metoprotryna <0.010(0.010 £ 0.003)
38. Dieldryna < 0,009 (0,009 + 0,001) 100. Metrafenon < 0,010 (0.010 £ 0.002)
39. Difenokonazol < 0.010 (0,010 + 0,003) 101. Metrybuzyna < 0,010 (0,010 + 0,001)
40. Diflufenikan < 0,010 (0,010 + 0.005) 102. Metydation <0,010 (0,010 = 0.004)
41. Dikofol-o,p’ < 0,010 (0,010 + 0,002) 103. Mewinfos < 0,010 (0,010 + 0,005)
42, Dikofol-p,p’ <{.,010 (0,010 + 0,005) 104. Monolinuron <0,010 (0,010 + 0,004)
43. Dikrotofos < 0,010 (0.010 + 0.002) 105. Myklobutanil <0.010(0.010 + 0.004)
44. Dimetachlor < 0,010 (0.010 + 0.003) 106. Napropamid <0.010 (0.010 £ 0.004)
45. Dimetomorf <0.010 (0.010 £ 0.002) 107. Nitrofen <0.010(0.010+0,001)
46. Ditalimfos < 0,010 (0,010 + 0.001) 108. Oksadiksil < 0.010(0.010 + 0,003)
47. Edifenfos <0,010 (0,010 + 0,004) 109. Oksadizon <0,010(0.010 + 0.001)
48. EPN <0.010(0.010 + 0,005) 110. Paklobutrazol <0.010(0,010 + 0.002)
49, Epoksykonazol < 0,010 (0,010 + 0,001) L 28 Paration <0,010(0,010 %+ 0,001)
50. Etion <0.010 (0,010 + 0,001) 112. Paration metylowy < 0,010(0.010 + 0.001)
51. Etofenproks <0.010 (0,010 + 0.001) 113. Pendimetalina <0.010 (0.010 + 0.001)
52. Etofumesat <0.010(0.010+ 0.001) 114. Penflufen < 0.010(0.010 = 0.005)
53. Etoprofos < 0,010 (0,010 + 0.004) 115. Penkonazol < 0.010 (0,010 0.001)
54, Famoksadon <0,010(0,010 + 0.003) 116. Pentachloroanilina <0.010 (0,010 £ 0.001)
55. Fenamidon < 0,010 (0,010 + 0,003) 117, Pikoksystrobina <0,010 (0,010 £ 0.001)
56. Fenarymol < 0,010 (0,010 + 0,001) 118. Pikolinafen <0.010(0,010 + 0,001)
57. Fenazachina <0.010(0.010 +0.001) 119. Pirymetanil < 0,010 (0,010 £+ 0.001)
58. Fenbukonazol < 0.010(0.010 + 0.003) 120. Pirymifos etylowy < 0,010 (0,010 £ 0.004)
59, Fenfuram <0.010(0.010 + 0.003) 121 Pirymifos metylowy < 0,010 (0,010 £ 0,004)
60 Fenobukarb <0.010(0.010 + 0.003) 122. Pirymikarb < 0.010 (0,010 + 0,003)
6l. Fenoksykarb <0,010(0.010 + 0.001) 123. Prochinazyd <0,010(0,010 + 0,001)
62. Fenpyrazamina < 0.020 (0,020 + 0,007) 124, Prochloraz < 0.010(0.010 + 0,004
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR BP/2459/P/2023

Rezultat badania Rezultat badania
L.p. Oznaczany zwiazek <LOQ (LOQ<£U) L.p. Oznaczany zwiagzek <LOQ (LOQ+U)
Ing/M g

125. Procymidon < 0,010 (0,010 + 0,004) 140. Pyrochilon <0,010(0,010 + 0,002)
126. Profcnofos <0.010 (0,010 + 0.001) 141. Spiromesifcn <0,010(0.010£0.001) |
127, Prometon <0.010 (0,010 + 0,003) 142. Sulfotep < 0,010 (0,010 + 0,004)
128. Prometryna <0.010 (0.010 £ 0.004) 143. Symazyna <0.010 (0.010 + 0.001)
129. Propachlor <0.010(0.010 + 0.003) 144. Tebufenpyrad <0.010(0.010 + 0.001)
130. Propargit <0.010(0.010 £ 0.001) 145. Teflutryna <0.010(0.010 £ 0.001)
131. Propikonazol < 0,020 (0.020 £ 0,008) 146. Terbutryna < 0,010 (0,010 + 0.004)
132. Propoksur < 0,010 (0,010 + 0,002) 147. Tetrakonazol <0,010 (0,010 + 0.003)
133. Propyzamid <0,010 (0,010 £ 0,003) 148. Tetrasul <0.010(0.010+0,001)
134. Prosulfokarb < 0.010 (0.010 + 0.004) 149, Tolfenpyrad <0.010 (0.010 + 0,004)
135. Protiofos <0.010(0.010 £ 0.001) 150. Tolilfluanid <0.010(0.010 + 0.001)
136. Pyrazofos < 0.010 (0.010 + 0.002) 151. Tolklofos metylowy < 0,010 (0,010 £ 0.001)
137 Pyridafention <0.010(0,010 + 0,004) 152. Triazofos < 0,010 (0,010 +0.001)
138. Pyrimidifen < 0.010 (0.010 + 0,004) 153. Trifloksysytrobina <0,010(0,010+0.001)
139. Pyriproksyfcn <0.010 (0,010 £+ 0,001)

Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do otrzymanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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