Numer kodowy prébki:
03107/2023/P/

Numer sprawy:
HKL.9052.1.03107.2023

Data sporzadzenia sprawozdania
2023-06-29

WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ

00-875 Warszawa, ul, Zelazna 79
tel. 620 90 01-06 wew. 631; 32 533,

Sprawozdanie z badan mikrobiologicznych wody
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2023.06.26 ' 2023.05.25
budynek prywatny, Wymysity ul. Jagodowa

Data poorania / dostarczeria probki
Miejsce pobrania probki

Pochodzenie prébki wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki kran w budynku

Zlecenicdawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze

Mazowieckim

Prdbxa pobrana przez
Cel badania
Badania wykonano w dniach

Stan probki

pracownixa PSSE w Mowym Dwarza Maz.
celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
2023.06.26 - 2023.06.29

bez zastrzezen

Laboratorium ni2 odpowiada za pobranie prooki

Laboratorium ponosi odoowisdziainosé za wszystkia informacie przadstawione w sprawszdaniu, poz3 informaciami dastarczorymi przaz kiiania
Dare dostarczone pr2az klienta wyrozniono kursywa i pogrubicnym drukiem.

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik Niepewnosé Wartosé
parametryczna®
1 [ Ogodina liczba PN-EN ISO 6222: 2004 jtk 18 11-31
mikroorganizméw w 1 ml wody Metoda plytek lanych, podtozes
wtemp. 22°C - agar z ekstraktem
drozdzowym
2 | Liczba bakterii grupy coliw | PN-EN IS0 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
100 ml wody (test Colilert)
3 |Liczba bakterii Escherichia | PN-EN IS0 9308-2:2014-08 NPL 0 0
coli w 100 ml wody (test
Colilert)
4 |Liczka enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 Jtk 0 0
(paciorkowce katowe) w 100
ml wody

' Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. (Dz. U, 2017, poz. 2294)

Niepewnos¢ rozszerzona zostala oszacowana przy poziomie ufnosci okolo 95 % | wspelczynniku rozszerzenia k=2

Niepewnosc nie uwzglednia etapu pobierania probek,

Labaratorium nie pedaje niepewnosci w przypadku uzyskania wynikow dla metod mikrobiologicznych: L0 lub .nie wykryto ' oraz dla wynikow podawanych
ze znakiem < lub > (ponizej lub powyzej)

Adnotacje:

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do atrzymanej probki. Strora 122

Bez pisemnej zgady laboratorium sprawozdanie z badar nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.



Sprawaczdanie z badan mikrobiologicznych wody nr HKL 04572/2027

Wiersz 1 'Wartosc parametryczna; bez nieprawidlowych zmian. Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizmaw nie przekraczala:
100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wadociagowej; 200 jtk/1 mi w kranie Konsumenta.
Niepewnosc pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN - 150 29201:2022-02 na podstawie odtwarzalnogei

wewnatrzlaboratoryjnej w ujeciu globalnym.

Osoba autoryzujgca:

mgr Anna Siewierska Puchierska

starszy asystent
Sprawazdanie z badan zostala sporzadzone w postaci siekironiczne | pocpisane «walilikowanym podpisem alektronicznym
wear/fikowanym cartyficatem osoby autoryzujace]. Wydruk jest inforrracia o w'w sprawnz-aniu z badap laboratoryjrych,

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do ofrzymanej probki. Strona 222

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie 2 badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosai,



WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE | Numer kodowy probki:
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 03107/2023/P/

Numer sprawy:

HKL.9052.1.03107.2023

00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 Dala sporzgdzenia sprawozdania
tel. 520 90 01-06 wew. 691; 692; 693 2023-06-28
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Data pobrania / dostarczania probki 2023.06.26 ' 2023.05.25
Migjsce pobrania probki budynek prywatny, Wymysty ul, Jagodowa
Pochodzania prabki wodociag publiczny (P)
PLnkt pobrania probki kran w budynku
Zlacaniodawza Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim
Probka pobrana przez pracowiixa PS5 w Nowym Dworze Maz.
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniacn 2023.06.26 - 2023.06.27
Stan probki Dez zastrzeZen
Laboratorium nie odpowiada za pobranis probki
Labaratorium ponasi odpowisdzialnosc za Wwa2ysikie inlormagcie przedstawione w sprawszdaniu, pocainformacijami costarczonymi przez klienia

Dane dostarczone przez klienta wyrdzniong Kursyw3 | pogrubionym drukiem

Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynilk/ Rezultat Niepewnoéé Wartosc
parametryczna®
Wskazniki fizyczne
1 [Metnosc PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 NTU 0,36 +/-0,06 2
pkt.5.3
2 |Barwa(Pt) PN-EN SO 7887:2012 mg/l 10 +/-2
metoda D
3 | Zapach wtemp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - nie stwerdzono
Z dria 18.02.2009 obcego zapachu
4 [pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 73 +-0,1 6,595
5 | Przewodnosc elektryczna PN-EN27888:1993 pS/em 731 +/-25 2500
wiasciwa w temp. 25°C
6 | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydarie 1 z dnia - nie stwierdzono
25.03.2010 obcego smaku

" Rozporzadzanie Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. {Dz U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscig rozszerzong (#/-) przy poziomie uincscl okato 95% i wspotczynniku rozszerzania k=2 Nigpewnosc nie uwzglednia
etapu pobierania probek.

Rezultat- zmierzona wartosc znajdujaca sie poza zakresem pomiarowym akredylowanej metody. Wyrazony jest w formie <lub> {"ponize]” lub "powyze|").
a podawana niepewnoseé rozszerzona (+/-) odnosi sie do doinej lub gérnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do otrzymanej probki. Strona 1 z2
Bez pisemnej zgody labaratorium sprawozdanie z badan nie moze DyC powielane inaczey jak tylko w calosci



Sorawszdania z badar fizykochemicznych wady nr HiKL 57y 2022

Wiersz | Wartosc parametryczna .akceptowalna przez Kcnsumentow | bez nieprawidlowych zmian . Zalzcany zakres wartosci do

LONTU

Wiarsz 2
konsumenta do15mgPY/

Warto¢ parametryczna:akceptowalna przez konsumentow | bez nieprawidlowych zmian, warosc pozadana w kranie

Wiersz 3 Wartode paramefryczna:akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian
Wiersz Tamperatura badans| probki wody wynosita 17,3°C.
Wiarsz 5 Temperaiura badane] probki wady wynosita 18,9°C. Korakia za pomoca urzadzeria do Kompensacii wolywu temperatury

Wiersz 5 Wartese parametryszra:akeeptowalny przaz konsumeniGw | taz nizprawidtowyzh zmian

mgr Halina D
Starszy asysar
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Wyniki badan odnosz3 sie wytacznie do otrzymane| prabki,
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie maze byc powielane inacze| jak tviko w calosci

Strona 2 z 2



